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низ на відм.+2,500
SCM60ZJ-S1

К1.1
SRK20ZMX-S

К1.2
SRK20ZMX-S

К1.3
SRK20ZMX-S

Дренаж
Ø16

Ø6,35/9,52

Дренаж
Ø16

Ø6,35/9,52

Дренаж
Ø16

ø160

ø100

ø125

МВ 125 ПФ

МВ 125 ПФ
МВ 100 ПФ

МВ 150 ПФ

ø125

ø160

МВ 100 ПФ

МВ 100 ПФ

200x200
ø200

ø250

Грати РВ 3070 1Н
400х300(h)

ø200

ø125

В1

П1

250x200

Заслонка
КРВ 200

Електронагрівач

ФБВ 200
Фільтр

МВ 80 ПФ

ø100

ø100

Існуючий

ø100

ø100

ø100

ø100 ø125

ø100

ø100

ø200

100x100

Грати ОРГ
100x150(h)

200x200

КСБ 250

TT Сайлент-М 200

НК 200-5,1-3 У

канал

ø200

Існуючий
канал

Ø6,35/9,52

Опуск

Загальна площа приміщень:  73,1 м

2

 

Експлікація 1-го поверху:

№          Найменування            Площа         Примітки

                                                      м.кв.

1.     Ганок                                     2,05      
(коеф. 0,5 = 1,02)

2.     Тамбур                                   2,6

3.     Ресепшн                               12,61

4.     Ренген кабінет                     6,25

5.     Каб. стоматолог-хірург      15,77

6.     Кімната персоналу              3,85

7.     Туалет                                   2,51

8.     Коридор                                4,35

9.     Терапевтичний кабінет      24,14

Формат: А3А

2512-ОВ

Стоматологічний кабінет

Вентиляція та кондтціонування.
План 1-го поверху ТОВ "Альфа-проект+"

РП 2

План 1-го поверху

Реконструкція приміщень громадського призначення вбудованих в
житловий будинок з облаштуванням під стоматологічний кабінет за
адресою: м. Київ, вул. Комбінатна, буд.№25-А (приміщення 1-го

поверху загальною площею 71 кв. м.)

Примітка:
в приміщенні рентгену gовітря подається в  верхню зону і видаляється з верхньої зони приміщення. Видалення
повітря здійснюється з двох зон: 40% - з верхньої зони та 60% з нижньої зони.
Повітроводи в приміщенні рентген кабінету тепло та звукоізолювати з метою запобігання виникнення конденсату
на припливному повітрозабірному повітроводі та витяжному В1 з метою шумоізоляції.
Ізоляція KLIMAFIX, товщиною 20мм для витяжної системи, товщиною 50мм для припливної системи.



МВ 150 ПФ Ø125
Дк.
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ø160

МВ 150 ПФ

L220

Ø125
Дк.

ø125
L110

МВ 100 ПФ

L20

Ø100
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Ø100
Дк.
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L75

МВ 100 ПФ

250x200

Ø100
Дк.

200x200

МВ 125 ПФ

ø100

Ø100
Дк.

ø200
L315

ø100

L355

L75

200x200
L430

L510

ø250

L40

L510 100x100
L50

Грати ОРГ
100x150(h)

ø80
L30

ø100
L80

МВ 80 ПФ

Ø100
Дк.

В1
КСБ 250

СР 250/600

ø100

Існуючий автономний
канал

ізоляція
Теплова

+2,940

+2,840

+2,840

+0,400

+2,830

МВ 125 ПФ

Ø100
Дк.

ø100

ø160

ø200

ø100

ø100

ø125

ø100

МВ 125 ПФ

Ø100
Дк.

Дк.
Ø100

ø100

МВ 100 ПФ

ø160

МВ 100 ПФ

Дк.
Ø100

Дк.
Ø100

L75

L75

L150

L60

L210

L50
L260

L50

L310

L375

L375

ø100
L65

Дк.
Ø100

ø200

TT Сайлент-М 200

ø200

НК 200-5,1-3 У
Електронагрівач

ФБВ 200
Фільтр

СР 200/600
КРВ 200
Заслонка

Грати РВ 3070 1Н
400х300(h)

ізоляція
Теплова

+2,940

L310
ø200

П1

МВ 125 ПФ

МВ 125 ПФ

+2,940

+2,400

+2,940

+2,940

+2,300

L50
ø125

Існуючий автономний
канал

+3,370
+2,940

+2,770

Формат: А3А

2512-ОВ

Стоматологічний кабінет

Вентиляція. Схема систем В1,П1,В2 ТОВ "Альфа-проект+"

РП 3

В2П1В1

Реконструкція приміщень громадського призначення вбудованих в
житловий будинок з облаштуванням під стоматологічний кабінет за
адресою: м. Київ, вул. Комбінатна, буд.№25-А (приміщення 1-го

поверху загальною площею 71 кв. м.)
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